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1.INFORMATII GENERALE 

1.1. Denumirea obiectului lucrarii 

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC,IN ORASUL OCNA MURES,JUDETUL ALBA 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

CONSILIUL LOCAL OCNA MURES-PRIMARIA OCNA MURES 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terἪiar)Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiἪiei 

UAT ORAS OCNA MURES 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

Proex instal Consulting srl Calarasi 
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        Ocna MureἨ se aflŁ ´n NE extrem al judeἪului Alba, pe cursul mijlociu al 

r©ului Mureĸ,´n zona colinarŁ a SubcarpaŞilor, ´ntre C©mpia Transilvaniei (la 

miazŁnoapte) ĸi Podiĸul T©rnavelor(-Iulia ï Turda, graniŞa la miazŁzi). Oraĸul 

este mŁrginit la V de luncile aparŞin©nd culoarului Alba,la N a perimetrului strict 

citadin o reprezintŁ simiozitŁŞile vadului Mureĸului, cea de SV este delimitatŁ de 

colinele Ciungii (dealul Nejoapa),  cea de S de culmea dealului BanŞa.  

 

 

 

 

 

 

        In componenta orasului intra urmatoarele localitati: Ocna Mures, Uioara de 

Jos, Uioara de Sus, Razboieni-Cetate, Cisteiul de MureἨ si Micoslaca. 

         Conform recensŁm©ntului efectuat ´n 2011, populaŞia oraĸului Ocna 

Mureĸ se ridicŁ la 13.036 de locuitori, în scŁdere faŞŁ de recensŁm©ntul anterior 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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din 2002, c©nd se ´nregistraserŁ 15.503 locuitori.Majoritatea locuitorilor 

sunt români (78,15%).Principalele minoritŁŞi sunt cele de maghiari (8,75%) 

ĸi romi (6,6%).Pentru 6,43% din populaŞie, apartenenŞa etnicŁ nu este 

cunoscutŁ.          

      Sistemul de iluminat public este un serviciu comunitar de utilitate publica si 

cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica, de interes  

economic si social general, desfasurate la nivelul unitatii administrativ teritoriale 

sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei 

locale, in scopul asigurarii iluminatului public. 

2.SCOPUL STUDIULUI 
 
        Studiul are ca scop identificarea si aplicarea solutiilor de organizare a 
serviciului de iluminat public din orasul Ocna Mures.Autoritatile administratiei 
publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe 
criterii de competitivitate si eficienta,economica si manageriala, avand ca 
obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului. 
        Autoritatile administratiei publice locale vor urmarii obtinerea unui serviciu 
de iluminat public corespunzator interesului general al comunitatilor locale pe 
care le reprezinta, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile 
C.I.E. 
        Studiul de oportunitate s-a întocmit la solicitarea primariei Ocna Mures 
care are obligatia de a hotŁri modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul 
de oportunitate. Studiul de oportunitate si caietele de sarcini se aprobŁ prin 
hotŁr©re a Consiliului Local. Studiul de oportunitate face parte din documentatia 
de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din orasul Ocna Mures. 
        DesfŁsurarea activitŁtii de iluminat public ´n orasul Ocna Mures se poate 
efectua prin douŁ modalitŁti, respectiv prin gestiune directŁ si prin gestiune 
delegatŁ. 
        La elaborarea acestui studiu s-au avut ´n vedere urmŁtoarele: 
             -serviciile publice trec printr-o perioadŁ de schimbŁri majore, de cŁutŁri 
de solutii  viabile; 
             -caracteristicile serviciilor publice de interes general si 
anume:universalitate,continuitate, adaptabilitate si gestiune pe termen lung, 
transparentŁ. 
         Ċn ceea ce priveste organizarea serviciilor publice existŁ douŁ tendinte 
majore: 
- tendinta de globalizare a serviciilor si de deschidere a pietei, însotitŁ de 
aparitia    si dezvoltarea unor companii; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
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- tendinta de mentinere a contractului de cŁtre autoritŁtile locale, prin asociere 
în gestionarea acestor servicii cu companii private, în cadrul unor parteneriate  
publice ï private. 
         Delegarea serviciului de iluminat public din orasul Ocna Mures prezintŁ 
urmŁtoarele avantaje autoritŁtii locale: 
- investitii acoperite numai partial de autoritatea localŁ; 
- scŁderea costurilor comunitŁtii, 
 
 
- reducerea accidentelor, 
- reducerea criminalitŁtii, 
- utilizarea eficientŁ a retelei de drumuri, 
- orientare,confort psihic si vizual, 
- respectarea principiilor pe care se organizeazŁ si se desfŁsoarŁ aceste servicii  
publice. 
- autoritatea localŁ alege operatorul potrivit legii si poate detine controlul prin 
clauzele contractuale; 
 
3.OBIECTUL  DELEGARII 
 
        Obiectul contractului de delegare a gestiunii constŁ ´n concesiunea 
serviciului de iluminat public din orasul Ocna Mures, inclusiv dreptul si obligatia 
de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitarŁ aferenta 
acestuia. 
         Autoritatea concedentŁ a serviciului de iluminat public din orasul Ocna 
Mures este Consiliul Local al orasului Ocna Mures. 
 
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel ´nc©t sŁ se 
realizeze: 
a)verificarea si supravegherea continuŁ a functionŁrii retelelor electrice de joasŁ 
tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de 
iluminat; 
b)corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului; 
c)controlul calitŁtii serviciului asigurat; 
d)întretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
e)mentinerea în stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de 
iluminat  public; 
f)mŁsurile necesare pentru prevenirea deteriorŁrii componentelor sistemului de  
iluminat public; 
g)´ntocmirea sau reactualizarea, dupŁ caz, a documentatiei tehnice necesare 
realizŁrii unei exploatŁri economice si ´n conditii de sigurantŁ; 
h)respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente; 
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i)functionarea instalatiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate; 
j)respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei; 
k)respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei 
publice locala sau asociatia de dezvoltare comunitarŁ, dupŁ caz, ´n conditiile 
legii; 
l)functionarea pe baza principiilor de eficientŁ economicŁ, av©nd ca obiectiv 
reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public; 
 
 
m)mentinerea capacitŁtilor de realizare a serviciului si exploatarea eficientŁ a 
acestora, prin urmŁrirea sistematicŁ a comportŁrii retelelor 
electrice,echipamentelor,întretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, 
realizarea operativŁ si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati în 
regulamentul serviciului; 
o)încheierea contractelor cu furnizorii de utilitŁti, servicii, materiale si piese de 
schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în 
vigoare privind achizitiile de lucrŁri sau de bunuri; 
p)dezvoltarea/modernizarea, în conditii de eficientŁ a sistemului de iluminat 
public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de 
cŁtre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea 
administratiei publice locale; 
r)un sistem prin care sŁ poatŁ primi informatii sau sŁ ofere consultantŁ si 
informatii privind orice problemŁ sau incidente care afecteazŁ sau pot afecta 
siguranta,disponibilitatea si/sau alti indicatori de performantŁ ai serviciilor de 
iluminat; 
q)asigurarea, pe toatŁ durata de executare a serviciului, de personal calificat si 
în numŁr suficient pentru ´ndeplinirea activitŁtilor ce fac obiectul serviciului de 
iluminat public; 
s)urmŁrirea si ´nregistrarea indicatorilor de performantŁ aprobati pentru serviciul 
de iluminat public se va face de cŁtre operator pe baza unei proceduri specifice; 
Ἠ)instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la 
reglementŁrile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificŁrile survenite 
la actele normative din domeniu. 
 t)stabilirea preἪurilor Ἠi tarifelor ï operaἪiunea de stabilire a structurii Ἠi 
nivelurilor preἪurilor Ἠi tarifelor iniἪiale, dupŁ caz, pentru serviciile de utilitŁἪi 
publice, pe baza metodologiei de calcul al preἪurilor Ἠi tarifelor, elaboratŁ Ἠi 
aprobatŁ de autoritatea de reglementare competentŁ; 

t) ajustarea preἪurilor Ἠi tarifelor ï operaἪiunea de corelare a nivelurilor preἪurilor 

Ἠi tarifelor stabilite anterior, cu evoluἪia generalŁ a preἪurilor Ἠi tarifelor din 

economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului preἪurilor Ἠi tarifelor 
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existente, elaboratŁ Ἠi aprobatŁ de autoritatea de reglementare competentŁ;     

u)modificarea preἪurilor Ἠi tarifelor ï operaἪiunea de corelare a nivelurilor 

preἪurilor Ἠi tarifelor stabilite anterior, aplicabilŁ în situaἪiile în care intervin 

schimbŁri în structura costurilor care conduc la recalcularea preἪurilor Ἠi 

tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii Ἠi nivelului preἪurilor Ἠi 

tarifelor existente, elaboratŁ Ἠi aprobatŁ de autoritatea de reglementare 

competentŁ; 

       

     In termen de 60 de zile calendaristice de la data încredintŁrii serviciului de 

iluminat public va prezenta autoritŁtii administratiei publice locale modul de 

organizare a acestui sistem;                   

v)informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anualŁ a 

reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public. 

ActivitŁtile ce se vor asigura in urma delegarii serviciului de iluminat 
public din orasul OCNA MURES si care fac obiectul delegarii sunt: 
 
-respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena 
si protectia muncii, protectia mediului, urmŁrirea comportŁrii ´n timp a sistemului 
de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor; 
-exploatarea, întretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, în 
functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de muncŁ; 
-respectarea indicatorilor de performantŁ si calitate stabiliti prin contractul de 
delegare a gestiunii, sau prin hotŁr©rea de dare ´n administrare a serviciului si 
precizati în regulamentul serviciului de iluminat public; 
-´ntretinerea si mentinerea ´n stare de permanentŁ functionare a sistemelor de 
iluminat public; 
-furnizarea autoritŁtii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a 
informatiilor solicitate si accesul la documentaiile pe baza cŁrora presteazŁ 
serviciul de iluminat public, în conditiile legii; 
-cresterea eficientei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin 
reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si 
materii,energie electricŁ si prin modernizarea acestora; 
-prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitŁtii 
administrativ-teritoriale pentru care are hotŁr©re de dare ´n administrare sau 
contract de delegare a gestiunii; 
-personal de interventie operativŁ; 
-conducerea operativŁ prin dispecer; 
-înregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor; 
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-analiza zilnicŁ a modului ´n care se respectŁ realizarea normelor de consum si 
stabilirea operativŁ a mŁsurilor ce se impun pentru eliminarea 
abaterilor,´ncadrarea ´n norme si evitarea oricŁrei forme de risipŁ; 
-elaborarea programelor de mŁsuri pentru ´ncadrarea ´n normele de consum de 
energie electricŁ si pentru rationalizarea acestor consumuri; 
-realizarea conditiilor pentru prelucrarea automatŁ a datelor referitoare la 
functionarea economicŁ a instalatiilor de iluminat public; 
-statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora; 
 
-instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, solutionare si raportare 
privind reclamatiile fŁcute de beneficiari ´n legŁturŁ cu calitatea serviciilor; 
-lichidarea operativŁ a incidentelor; 
-functionarea normalŁ a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
-evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public; 
-aplicarea de metode performante de management care sŁ conducŁ la 
functionarea c©t mai bunŁ a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de 
operare; 
-elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si 
cu terti si aprobarea acestora de cŁtre administratia publicŁ localŁ; 
-executarea în bune conditii si la termenele prevŁzute a lucrŁrilor de reparatii 
care vizeazŁ functionarea economicŁ si siguranta ´n exploatare; 
-elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si 
aprobarea acestora de cŁtre administratia publicŁ localŁ; 
-corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu 
planurile de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitŁti, inclusiv cu 
programele de reabilitare si dezvoltare urbanisticŁ ale administratiei publice 
locale; 
-initierea si avizarea lucrŁrilor de modernizŁri si de introducere a tehnicii noi 
pentru ´mbunŁtŁtirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de 
iluminat public; 
-o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru 
prestarea activitŁtilor asumate prin contract sau prin hotŁr©rea de dare ´n 
administrare; 
-alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau 
asociatia de dezvoltare comunitarŁ, dupŁ caz. 
 

4.DESCRIEREA CONSTRUCTIVA SI FUNCTIONALA 
 
       Iluminatul public, are o arie larga de actiune cu un impact direct asupra 
membrilor unei comunitati locale, efectul sau asupra gradului de 
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confort si al sigurantei este unul important si reprezinta unul din criteriile de 
calitate ale civilizatiei moderne, avind rolul de a asigura atit orientarea si 
circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cit si crearea 
unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala. 
 
Principalele functiuni ale iluminatului public sunt: 

iluminatul cailor rutiere; 
iluminarea zonelor rezidentiale; 
iluminatul zonelor comerciale; 

 
iluminatul zonelor de plimbare; 
iluminatul zonelor comerciale; 
iluminatul parcurilor si gradinilor; 
iluminatul cladirilor si monumentelor. 

       Iluminatul public trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de normele 
luminotehnice,fiziologice, de siguranta a circulatiei, si de estetica arhitectonica, 
in urmatoarele conditii: 

utilizarea rationala a energiei electrice; 
recuperarea costului investitiilor intr-o perioada considerata cat mai mica; 
reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente SIP 

instalatiilor electrice de iluminat. 
      Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea 
riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra 
persoanelor, imbunatatirea orientarii in trafic, imbunatatirea climatului social si 
cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii. 
      Studiile efectuate pe plan mondial arata o imbunatatire continua a nivelului 
tehnic al instalatiilor de iluminat public.Cresterea nivelului de iluminare 
determina cresterea nivelului  investitiilor si conduce la reducerea pierderilor 
indirecte datorate evenimentelor rutiere. 
      Astfel experienta unor tari vest europene arata ca pe durata noptii riscul de 
accidente este de 1,6 ori mai mare fata de zi si cu o gravitate mult mai mare 
(numarul de morti de 5,4, iar numarul de raniti de 2,1 ori mai mare fata de lumina 
naturala). 
      Raportul Comitetului European de Iluminat, CIE 99, evidentiaza reducerea 
numarului de evenimente rutiere, in cazul unui iluminat corespunzator, cu 30 % 
a numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 
45 % pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi.Totodata,iluminatul 
corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni 
fizice,conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii. 
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5.CALCULE LUMINOTEHNICE SI CLASIFICARE SISTEME DE 

ILUMINAT 

       ĊmpŁrtirea pe clase ale sistemelor de iluminat este realizata conform 

situatiilor martor prezentate  mai jos:  

Situatia 1- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 2- clasa sistemului de iluminat M6 : aparate de iluminat de tipul FT1   

Situatia 3- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tipul FT2 

    Situatia 4- clasa sistemului de iluminat M6 : aparate de iluminat de tipul  FT1    

Situatia 5- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tipul FT1  

 

Situatia 6- clasa sistemului de iluminat M5 :  aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 7- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 8- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 9- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tipul FT2  

Situatia 10-clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 11-clasa sistemului de iluminat M3 : aparate de iluminat de tipul FT2  

Situatia 12-clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tipul FT2  

Situatia 13-clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tipul FT2  

Situatia 14-clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 15-clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 16-clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 17-clasa sistemului de iluminat P3 : aparate de iluminat de tipul FT3 

Situatia 18-clasa sistemului de iluminat M3 : aparate de iluminat de tipul FT2  

Situatia 19-clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 20-clasa sistemului de iluminat M6 : aparate de iluminat de tipul FT1  

Situatia 21-clasa sistemului de iluminat P4 : aparate de iluminat de tipul FT3  

Situatia 1- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip  

FT1 maxim 40W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 5 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  
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Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

 

 

 

Situatia 2- clasa sistemului de iluminat M6 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 30W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 5 m  

Å Retragere stalp : 0,5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M6 :  

    
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  TI[max]  SR[min]  

M6  0.30  0.35  0.4  0.4  0.15  20  0.3  

  

Situatia 3- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tip FT2 

maxim 80W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 8 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  
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Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M4 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M4  0.75  0.4  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

  

Situatia 4- clasa sistemului de iluminat M6 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 30W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 6 m  

Å Retragere stalp : 0,5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din    ´nŁlŞimea 

de montaj  Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M6 :   

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  TI[max]  SR[min]  

M6  0.30  0.35  0.4  0.4  0.15  20  0.3  

  

Situatia 5- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 40W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 5 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  
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Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

Situatia 6- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 30W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 4 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

Situatia 7- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 40W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 6 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  
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Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

 

Situatia 8- clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 60W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 9 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

Situatia 9- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tip FT2 

maxim 120W  Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 12 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de 

montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  
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Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M4 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M4  0.75  0.4  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

  

Situatia 10 - clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 60W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 8 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltime stilp  : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

Situatia 11 - clasa sistemului de iluminat M3 : aparate de iluminat de tip FT2 

maxim 140W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 45 m  

Å Latime carosabil : 8 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  
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Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M3 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M3  1.00  0.40  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

  

 

Situatia 12- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tip FT2 

maxim 120W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 10 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M4 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  TI[max]  SR[min]  

M4  0.75  0.4  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

  

Situatia 13- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tip FT2 

maxim 80W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 8 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  
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Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M4 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M4  0.75  0.4  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

  

Situatia 14- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 60W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 6 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea 

de montaj  Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M4 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  TI[max]  SR[min]  

M4  0.75  0.4  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

  

Situatia 15- clasa sistemului de iluminat M4 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 50W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 9 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  
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Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M4 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M4  0.75  0.4  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

  

Situatia 16 - clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 50W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 35 m  

Å Latime carosabil : 7 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

Situatia 17- clasa sistemului de iluminat P3 : aparate de iluminat de tip FT3 

maxim 30W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 20 m  

Å Latime carosabil : 5 m  

Å Retragere stalp : 0,5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 4 m  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat P3 :  
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Emed[lx], 

minim  

Emin, 

minim  

Ev 

minim  

Esc, 

minim  

P3  7.5  1.5  2.5  1.5  

  

 

 

 

Situatia 18 - clasa sistemului de iluminat M3 : aparate de iluminat de tip FT2 

maxim 80W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Latime carosabil : 7 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M3 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  
TI[max]  SR[min]  

M3  1.00  0.40  0.6  0.6  0.15  15  0.3  

 Situatia 19 - clasa sistemului de iluminat M5 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 50W  

Å Latime carosabil : 7 m  

Å Retragere stalp : 0.5 m  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 32 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de 

montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  
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Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M5 :  

   
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  TI[max]  SR[min]  

M5  0.50  0.35  0.4  0.4  0.15  15  0.3  

  

Situatia 20- clasa sistemului de iluminat M6 : aparate de iluminat de tip FT1 

maxim 30W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 30 m  

Å Latime carosabil : 5 m  

Å Retragere stalp : 0,5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 9 m  

Å Lungime brat : minim 0.5m, maxim - nu va depŁĸi ı din ´nŁlŞimea de montaj  

Å Unghi inclinare: maxim 15ę  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat M6 :  

     
Lmed[cd/m2], 

minim  

U0, 

minim  

Ul1,  

minim  

Ul2,  

minim  

Uow, 

minim  TI[max]  SR[min]  

M6  0.30  0.35  0.4  0.4  0.15  20  0.3  

  

Situatia 21- clasa sistemului de iluminat P4 : aparate de iluminat de tip FT3 

maxim 30W  

Å Montaj : unilateral  

Å Distanta medie intre stalpi : 25 m  

Å Latime carosabil : 5 m  

Å Retragere stalp : 0,5 m  

Å Inaltimea maxima de montaj : 4 m  

Å Tip carosabil: asflat R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07  

Å Factor de mentinere : 0.8  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 1-clasa sistemului de iluminat P4 :  
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Emed[lx], 

minim  

Emin, 

minim  
Ev minim  Esc, minim  

P4  5.0  1.0  1.5  1.0  

  

   

 

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va 

alege ´n urma efectuŁrii calculelor luminotehnice, ´nsŁ se va tine cont de 

cerintele cuprinse in prezenta documentatie.  

La elaborarea calculelor luminotehnice se vor avea in vedere si urmatoarele :  

Å in calculele luminotehnice efectuate pe strazi martor se va considera 

carosabil conform situatiilor 1-21 descrise in prezenta documentatie.  

Å calculele luminotehnice se efectueaza in conformitate cu prevederile 

standardului SR-EN 13201   

Å calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut 
de catre CIE (Comisia InternaŞionalŁ de Iluminat), fie cu un program de 
calcul certificat de un organism internaŞional sau naŞional acreditat  CIE   

Å valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situatiilor 1-21 

descrise  

 
6.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA DELEGARII- LEGISLATIE 
 
        Sistemele de iluminat stradal din tara noastra necesita inca eforturi 
importante pentru cresterea parametrilor luminotehnici, energetici si economici, 
pentru ca, in general, nivelurile de luminanta si iluminare pe baza carora sunt 
proiectate instalatiile actuale sunt reduse in raport cu normele europene, 
determinand o securitate scazuta a traficului rutier si a circulatiei pietonale. 
        Aglomerarile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea 
activitatilor diurne cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesitati si stil de viata. 
Daca la asta se adauga nevoia omului de a contempla continuu realizarile este 
lesne de inteles preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat 
public.  
        O data cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si 
perfectionarea sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesara o abordare 
serioasa si profesionala a iluminatului public atat din partea specialistilor cat si 
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a edililor. Aceasta activitate a realizat o conjunctie fericita cu eforturile institutiilor 
preocupate de combaterea si diminuarea fenomenului infractional. 
 
LEGISLATIE APLICABILA 
 
*Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European Ἠi a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de serŁ astfel ´nc©t sŁ respecte angajamentele ComunitŁἪii de reducere a  
 
 
emisiilor de gaze cu efect de serŁ p©nŁ ´n 2020 ,privind ´ndeplinirea obiectivului 
de reducere a consumului de  
energie cu 20 % p©nŁ ´n 2020. Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivŁ cu emisii scŁzute de dioxid de carbon p©nŁ ´n  
2050, ´n special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serŁ din sectorul 
energiei Ἠi la atingerea p©nŁ ´n 2050 a obiectivului de producere de energie 
electricŁ cu emisii zero. 
*Reducerea  cu 20% a consumului de energie primara al UE pana in 2020 
Europa da tonul sub deviza 20-20-20:consumul de energie primara trebuie 
redus cu 20% si cota de energii regenerabile sa creasca cu 20 % pana in anul 
2020. 
*Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European Ἠi a Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind eficienἪa energeticŁ, de modificare a Directivelor 
2009/125/CE Ἠi 2010/30/UE Ἠi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE Ἠi 
2006/32/CE(1) 
*Legea 230/2006 actualizata decembrie 2016 ,legea iluminatului public, care 
specifica: 
(1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de 
iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, 
a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si 
procedurilor de delegare a gestiunii intra in competenta exclusiva a consiliilor 
locale,a asociatiilor de dezvoltare comunitara;  
(3) Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu prioritate 
realizarea urmatoarelor obiective: 

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat 
performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat 
public judicios; 
f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemelor de 
iluminat public; 
*Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice aprobat de HG 
122/2015 si publicat in M.O. 169 bis/11.03.2015. 



 
STUDIU DE OPORTUNITATE DELEGARE SERVICIUL  DE ILUMINAT PUBLIC ORASUL 

OCNA MURES,JUDETUL ALBA 

26 
J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;0735191678;fax:0242709665 

mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 De asemenea autoritŁŞile publice locale realizeazŁ programe pe 
modernizare a iluminatului public urmarind at©t ´mbunŁtŁŞirea calitŁŞii serviciului 
cŁt ĸi reducerea facturii la energie. 
         ĊmbunŁtŁŞirea eficienŞei energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, 
´nlocuirea lŁmpilor existente cu altele noi, mai eficiente,utilizarea sistemelor 
digitale de control, a senzorilor de miĸcare pentru sistemele de iluminat); 

¶ Legea 121/2014 privind eficienta energetica,modificata si 
completata prin legea 160/2016.  

 

¶ Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

¶ Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice 
republicata,modificata prin legea 225/2016; 

¶ Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 

¶ Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat 
public; 

¶ Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public; 

¶ H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 

¶ Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si 
mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate 
in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 

¶ Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
iluminat public -publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007; 

¶ Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru  
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributiea energiei electrice 
pentru realizarea serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul  
Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007; 

¶ Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local - publicata in Monitorul Oficial,Partea I, nr. 648, din 31 august 2002; 

 
SIGURANTA TRAFICULUI 
 
      Atat pentru automobilisti cit si pentru pietoni, lumina este sinonima cu o 
crestere a sigurantei.Participanul la trafic distinge mai bine obstacolele si 
identifica mai usor semnalizarile.Sensibilitatea lui la perceperea contrastelor va 
creste, acuitatea sa vizuala creste, limitele campului sau vizual si abilitatea sa 
de apreciere a distantelor vor deveni normale. 
 



 
STUDIU DE OPORTUNITATE DELEGARE SERVICIUL  DE ILUMINAT PUBLIC ORASUL 

OCNA MURES,JUDETUL ALBA 

27 
J51/504/2016;CUI:36670168;tel:0721214699;0735191678;fax:0242709665 

mail:proexinstalconsulting@gmail.com 

 SENTIMENTUL DE SECURITATE 
 
        Pentru pieton, lumina are virtuti de linistire si confera un sentiment de 
securitate. Daca este dificil"sa masori sentimentele", totusi anchetele au 
demonstrat de la ce punct un iluminat performant intareste si constituie un factor  
important in aprecierea calitatii vietii unei comunitati.Un iluminat de calitate face 
ca oamenii sa se simta in siguranta si mai protejati, ii incurajeaza sa iasa seara 
imbunatateste viata sociala si culturala a unui oras. 
 
CONFORTUL VIZUAL 
 
        Ambientul luminos confortabil este influentat de distributia luminantelor atit 
in plan util-carosabilul, cat si in cimpul vizual al observatorului.Minimizarea 
importantei acestui criteriu de calitate duce la realizarea unor sisteme de 
iluminat necorespunzatoare cu efecte negative asupra circulatiei rutiere si 
pietonale. Efectele distributiei necorespunzatoare a luminantelor conduc la 
aparitia fenomenului de orbire de inconfort si incapacitate, cu consecinte directe 
asupra sigurantei desfasurarii traficului rutier. 
 
7.ZONELE DE APLICATIE ALE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
 
DRUMURILE PRINCIPALE 
 

datorita puterii instalate mari, costul energiei este cea mai mare problema; 
solutia este un sistem optic eficient, obtinut prin folosirea unor instalatii noi sau 
reabilitate; 

prin folosirea unei infrastructuri distincte pentru sistemul de iluminat (stalpi, 
retele) se poate obtine raportul optim intre performantele sistemului de iluminat 
public si costurile de exploatare ale acestuia; 

iluminatul eficient trebuie adaptat cerintelor cetatenilor, normelor de iluminat, 
dar si posibilitatilor bugetare. 
 
 
DRUMURI SECUNDARE SI REZIDENTIALE 
 

majoritatea punctelor de lumina sunt instalate in aceste zone; 
cerintele sunt functionalitatea, economia (in special in consumul de energie) 

si designul placut; 
lumina "alba" este folosita pentru a crea zone rezidentiale placute, unde 

oamenii sa se simta in siguranta; 
iluminatul eficient presupune scaderea infractionalitatii si securitate sporita. 
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ZONE COMERCIALE SI PUBLICE 
 

asigurarea securitatii este aici fundamentala, cerintele sunt similare 
iluminatului rezidential; 

un bun iluminat in zonele comerciale si spatii publice (de exemplu: parcuri, 
zone de promenada etc) trebuie sa infrumuseteze orasul aducand atmosfera 
propice, ambianta,identitate . 
 
 
ZONELE DE CONFLICT 
 

intersectii, jonctiuni de autostrazi si zone pietonale; 
jonctiuni de cale ferata; 
intersectii de drumuri cu geometrie variata. 

 
8.CADRUL LEGISLATIV APLICABIL AUTORIZARII OPERATORILOR 
 

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,modificata cu 

legea 225/2016; 
Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 
Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat 
public; 

Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public; 

H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice si  O.U.G.58/2016 
pentru modificarea si completarea H.G. 745/2007 ; 

Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si 
mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate 
in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consilului din 25 
octombrie2012 privind eficienἪa energeticŁ, de modificare a Directivelor 
2009/125/CE Ἠi2010/30/UE Ἠi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE Ἠi 
2006/32/C8; 

Ordinul comun 5/93 ANRE/ANRSC din 20.03.2007 pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public - publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I,nr. 320, din 14 mai 2007; 
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Ordin ANRE 45/2016 de atestare a operatorilor economici care 

proiecteaza,executa si verifica instalatii electrice. 

S-a standardizat iluminatul cailor de circulatie prin SR EN 13433 si SR-CEN 
13201-1-2-3-4: 
 
Principalele acte normative luate in considerare sunt: 
Standarde Ἠi normative referitoare la calitatea construcἪiei aparatelor de 

iluminat: 
CEI EN 60598-1 ï 2005/05 (CEI 34-21 VII ed.) 

 
CEI EN 60598-2-1 ï 1997/10 (CEI 34-23 II ed.) 
CEI EN 60598-2-3 ï 2003/10 (CEI 34-33 II ed.) 
CEI EN 55015ï 2008/04 (CEI 110-2 VI ed.) 
CEI EN 61000-3-2 ï 2007/04 (CEI 110-31 IV ed.) 
CEI EN 61000-3-3/A1 ï 2002/05 (CEI 110-28 IV) 
CEI EN 61000-3-3 ï 1997/06 (CEI 110-28 I ed.) 
CEI EN 61547ï 1996/04 (CEI 34-75) 
CEI EN 61547/A1ï 2001/08 (CEI 34-75 V1) 
Directivele 2006/95/CE ï JoasŁ Tensiune, 2002/95/CE RoHS Ἠi 

2002/96/CE ï DEEE pentru aparatele de iluminat 
 
9.OBLIGATIILE AUTORITATII PUBLICE LOCALE 
 
       In baza Legii 230 /2006 orice administratie publica locala: 

Este obligata sa reabiliteze, sa intretina si sa mentina sistemul de iluminat 
public (direct sau prin delegare de gestiune), astfel incat acesta sa corespunda 
normelor impuse prin SR-EN 13433 si SR-EN 13201 Standard Iluminat Public, 
partea a II-a CerinἪe de performanἪŁ. 

Este obligata sa infiinteze (daca nu exista) un serviciu de iluminat public, dar 
nu unul oarecare, ci unul capabil sa respecte cerintele impuse de ANRSC prin 
procedura de licentiere/autorizare. 

Conform legislatiei privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat 
public,serviciile de iluminat public vor respecta si vor indeplini, in intregul lor, 
indicatorii de performanta aprobati prin hotarari ale consiliilor locale. 
       In baza L230/2006, a serviciului de iluminat public, republicata in Monitorul 
Oficial, orice administratie publica locala are urmatoarele obligatii: 
- de a elabora si a aproba strategia locala de dezvoltare a SIP si a infrastructurii 
aferente, cu consultarea prealabila a cetatenilor; 
- de a sprijini rezolvarea sesizarilor cu privire la deficientele aparute in prestarea 
serviciului de iluminat public. 
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- de a planifica si urmarii lucrarile de investitii necesare asigurarii functionarii 
sistemului in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice; 

In baza Legii 121/2014 republicata privind eficienta energetica si promovarea 
utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicata in 
Monitorul Oficial, orice administratie publica locala are urmatoarele obligatii: 
- Autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa ia masuri de 
imbunatatire a eficientei energetice, prin promovarea cu  
precadere a masurilor care genereaza cele mai mari economii de energie in cel 
mai scurt interval de timp. 
 
 
 
-Lista indicativa a masurilor de imbunatatire a eficientei energetice prevazute la 
alin. (1) sila art. 5 alin. (1) este cuprinsa in anexa nr. 1.o d) iluminat (de exemplu, 
lampi de iluminat noi si eficiente, sisteme de comanda digitala, é..); 
-Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare 
de 5.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a 
eficientei energetice,in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen 
lung (3-6 ani), vizand un program de investitii pentru care se vor intocmii studiile 
de fezabilitate. 
 
10.RECOMANDARI GENERALE 
 
         Pentru o evaluare corecta e nevoie de intelegerea nevoilor beneficiarilor 
(noi toti ca si contribuabili, dar ca si comunitate) si Administratorilor/proprietarilor 
de sistem (primariile). 
          De asemenea, nu trebuie uitata problema proprietatii asupra 
componentelor sistemului, ca si cea a organizarii si desfasurarii serviciilor in 
iluminat pusa intr-o lumina noua de Legea nr. 230/2006.Astfel, furnizorul de 
energie electrica detine de facto reteaua de joasa tensiune, incluzand stalpii de 
sustinere, sistemele de contorizare,in proprietatea primariilor fiind corpurile, 
aparatele de iluminat, bratele de sustinere cu elementele de fixare, cablurile de 
conectare. 
         Specific abordarii iluminatului public in Romania este reducerea bugetelor 
pentru iluminatul stradal, in timp ce costurile cu energia si intretinerea si 
mentinerea SIP cresc. Din cate se poate observa, problematica iluminatului 
public este destul de complexa si departe de a 
o mentine in pozitia de "cenusareasa" a facilitatilor publice asigurate de 
administratiile locale. 
        In anul 2018, orasul OCNA MURES in baza legii 230/2006 va incheia cu 
Electrica SA contractul prin care poate folosii infrastructura de distributie a 
energiei electrice proprietatea Electrica SA cu titlu gratuit pentru reabilitarea si 
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mentinerea in functionare a sistemul de iluminat public din oras.Proprietarul 
acestor bunuri poate solicita o justa despagubire pentru transferul acestui 
patrimoniu sau poate solicita o redeventa lunara. 
          Pina la aceasta data autoritatea competenta ANRE nu a reglementat si 
nu a stabilit o metodologie de calcul a valorii actualizate a activelor sau a 
redeventei.In cazul modernizarii sistemului de iluminat public punctele de 
aprindere , lampile de iluminat , consolele ,conductorii electrici schimbati nu vor 
mai fi predate proprietarului retelei de distributie,ele vor intra in proprietate 
autoritatii locale.   
 
 
 
In aceste conditii, administratia publica locala va intreprinde urmatorii 
pasii: 
 
1.Analiza tehnica, economica si sociala a starii actuale a sistemului, un astfel 
de studiu ar putea fi elaborat ( servicii externe de cercetare si proiectare); 
2.Incadrarea iluminatului public intr-o lista ferma de prioritati; 
3.Determinarea gradului de suportabilitate a comunitatii privind un anumit nivel 
de investitie in serviciul de iluminat; 
4.Cerere oficiala a transferarii patrimoniului gestiunii serviciului de iluminat 
public de catre distribuitorul de energie electrica: un protocol privind intentia 
primariei, de a prelua patrimoniul componentelor de sistem, baza de date sau 
informatiile specifice - planuri, scheme, tabele cantitative, informatii privind 
functionarea, masurarea, controlul sau deteriorarea elementelor din sistem; 
5.Proiectarea, in etape sau pe ansamblu, a intregului sistem de iluminat in 
concordanta cu normele impuse; 
6.Cercetarea posibilitatilor de finantare externa: operatori de iluminat, guvern, 
banci, entitati europene, alti investitori interesati, solutii alternative;        
       In consecinta, pentru cazul specific al comunei, nu se pune numai problema 
reducerii consumului de energie electrica pentru sistemele de iluminat, ci mai 
curand a gasirii unor solutii eficiente care sa realizeze un iluminat economic, in 
conditii de confort acceptabil din punct de vedere cantitativ si calitativ,care sa 
respecte normele de proiectare nationale si europene,vezi  SR-EN 13201. In 
acest sens, desi nu trebuie neglijate aspectele energetice(randament, eficienta 
energetica), este necesar sa se ia in considerare si alte criterii pentru evaluarea 
iluminatului public.  
 
11.COSTURI-ANALIZA COMPARATIVA 
  
COSTURILE AUTORITATII LOCALE 
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Analiza acestui aspect presupune: 

¶ un mod realist de a privii asupra costurilor iluminatului public; 

¶ crearea celei mai economice solutii pentru o specificatie tehnica data (nivel 
de iluminare cerut); 

¶ analiza atat a investitiei initiale, cat si a costurilor de functionare, care sunt 
de multe ori o consecinta a deciziilor initiale 

 
         Sistemul de iluminat public se afla in administrarea Consiliului Local 
al orasului Ocna Mures care trebuie sa urmareasca: 

aplicarea unor solutii moderne, 
 

identificarea de solutii, sisteme si echipamente in scopul imbunatatirii calitatii 
iluminatului prin obtinerea unor parametri luminotehnici ridicati si cresterii 
eficientei energetice prin reducerea consumului de energie si a costurilor 
operationale de functionare a SIP. 
Urmarind ce trebuie facut pentru a pune in functiune o instalatie de iluminat, 
deosebim: 

faza pregatitoare: cost auditare + proiectare + aprovizionare + instalare = 
INVESTITIE INITIALA 

faza de exploatare = COSTURILE CU ENERGIA + COSTURILE DE 
INTRETINERE SI MENTINERE 

faza de sfarsit de viata = inlocuirea, eliminarea si/sau reciclarea 
sistemului,echipamentelor 
         
        De oarece in majoritatea cazurilor inlocuirea elementelor vechi se face 
odata cu montarea elementelor noi, iar eliminarea/reciclarea primelor este inca 
o problema ce asteapta  rezolvari,putem concluziona: 
 

COSTURILE-TOTALE=INVESTITIE+ENERGIE+  
INTRETINERE+MENTINERE 

 
Analizand cheltuielile operate de-a lungul unei perioade martor de 5 ani, 
observam urmatoarea structura a costului: 
Investitia: poate fi optimizata prin costuri minime de audit si proiectare, 
constand in principal din valoarea SOLUTIILOR , ECHIPAMENTELOR SI 
PRODUSELOR IMPLEMENTATE 
       Principiile generale ale reducerii costurilor de investitie sunt: 
- maximizarea distantei dintre corpurile de iluminat folosind corpuri de iluminat 
performante si fara a afecta parametrii luminotehnici; 
- folosirea aranjamentului pe o parte sau central; 
- alegerea corpurilor de iluminat eficiente energetic; 




